INSTITUTO

ATO CONVOCATORIO
028/2017
Instituto Odeon

1. INTRODUGAO

O INSTITUTO ODEON, entidade cultural de fins ndo econdmicos, qualificada como organizac¢do social no
ambito do municipio do Rio de Janeiro, com enderego de sua matriz na Rua Congonhas, 798, sala 04, Santo
Anténio, Belo Horizonte — MG, CEP 30.330-100, CNPJ 02.612.590/0001-39, e enderego de sua filial na Praca
Maud, n% 05 e 10, Rio de Janeiro — RJ, CEP 20.081-240, CNPJ 02.612.590/0002-10, nos termos do seu
Regulamento de Compras e Contratagdes, resolve publicar o presente Ato Convocatdrio para a contratagdo
dos servicos abaixo especificados, de forma a proporcionar maior publicidade, competitividade e isonomia
ao processo bem como maior economicidade as contratagdes.

2. OBIJETO

2.1. O Objeto do presente ato convocatdrio é a contratagdo de empresa para prestacdo de
servicos de manutengdo preventiva, corretiva, operagdo manual, operacio através do sistema
de automagdo via remoto e assisténcia técnica prestada aos equipamentos de ar
condicionado, tais como: ventilagdo, exaustdo, ventilagdo mecéanica, chiller a ar, bombas,
quadros elétricos, variadores de frequéncia, tanque de expansio e implantagio do plano de
manutenc¢ao organiza¢do e controle (PMOC), entre outros equipamentos inerentes para o
bom funcionamento do sistema instalados no Museu de Arte do Rio — MAR.

2.2. O detalhamento dos equipamentos e servigos a serem executados estdo no Anexo | deste Ato.

3. REQUISITOS PARA A PARTICIPAGAO

3.1. Osinteressados em participar da presente sele¢do deverdo observar os seguintes critérios:

a) Ter sede ou filial no Rio de Janeiro;

b) Possuir em seu contrato social atividade de prestagdo de servico de
manuteng¢do preventiva, corretiva, instalagdo, reparo e assisténcia técnica prestada aos
equipamentos e/ou servicos de ar condicionado;

c) Possuir alvard de funcionamento compativel com a atividade a ser
desempenhada;

d) O proponente devera apresentar pelo menos 2 (dois) contratos de prestacio
de servigo na drea de manutengdo preventiva, corretiva e assisténcia técnica prestada aos
equipamentos de ar condicionado ou cartas de recomendagdo de clientes atendidos pela
empresa na drea de manutengdo preventiva, corretiva, instalacdo, reparo e assisténcia
técnica prestada aos equipamentos e/ou sistema de ar condicionado;
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3.2. 0 ndo cumprimento de qualquer uma das alineas do item 3.1 deste edital eliminara do certame o
participante.

4. DA PROPOSTA

4.1. Na elaboragdo da proposta Técnica/Comercial deverdo ser observados os seguintes requisitos:

a)
b)
c)
d)
e)

Apresentar escopo com proposta detalhada dos servigos, conforme Anexo |;

Definir condi¢des e limites dos servigos a serem prestados no ambito do contrato;

Prever PMOC, ART e demais documentos relacionados ao servigo prestado;
Ter um Responsavel Técnico pelo contrato, devidamente registrado no CRE;

Prever a garantia de execucdo do servigo através de caucdo em dinheiro, seguro garantia ou
fianga bancdria, correspondente a 5% do valor global do contrato.

5. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

a) A proposta devera ser entregue na sede do Instituto Odeon (Praga Maud n. 5, Centro, Rio de
Janeiro, acesso pela Praca Maud) ou pelo e-mail compras@museudeartedorio.org.br até o dia
27/07/2017, as 23h59h.

b) Juntamente com a proposta, as empresas deverdo anexar o seu respectivo ato constitutivo
(contrato social ou estatuto social com ata de criagdo e posse ou declaragdo de empresario) em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial {em se tratando de sociedades comerciais), ou
no Cartério de Registro de Pessoas Juridicas (nos demais casos), bem como certidées negativas de
débito (CNDs) de tributos nos ambitos federal, estadual e municipal, bem como perante a Justica
do Trabalho, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS).

6. DO JULGAMENTO E DOS CRITERIOS

As propostas serdao examinadas e julgadas de acordo com os fatores e critérios estabelecidos neste Ato
Convocatorio, a saber:

a) Técnica; b) Condigbes Comerciais; ¢) Experiéncia da empresa.

Cada proponente poderd, no total, obter o maximo de 100 pontos. Serd desclassificada a empresa

proponente gque ndo obtiver no minimo 50 pontos.

Sera declarada vencedora a empresa que atingir o maior ndmero de pontos que serdo assim
distribuidos:

Pontuagao
Item Discriminagdo Atende Atende N
. N3o Atende
Plenamente Parcialmente
A | O escopo apresentado atende as 30 pontos 15 pontos 05 pontos
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necessidades do projeto
Anédlise de outros servigos
A | semelhantes (servigo em clientes ja 20 pontos 10 pontos 05 pontos

realizados).

As documentacdes e certiddes foram

A apresentadas no momento oportuno 10 pontps G5ipantes @ pontos
Pontuagdo
Item Discriminacédo 2° melhor Demais
Melhor preco preco Precos
B Prego 40 pontos 20 pontos 05 pontos
CRITERIO PONTUACAO
Técnica (ltem A) 60 pontos
Condigdes Comerciais (Item B) 40 pontos
TOTAL 100 pontos

a) O ndo atendimento a qualquer um dos itens acima ndo elimina o proponente, apenas zera a
pontuagao no item nao apresentado;

b} O valor global da proposta sera utilizado como critério de desempate.

¢} Aselecdc do fornecedor dc material objetc deste Ato convocatoric sera criteriosa, levando-se
também em consideracdo a idoneidade, qualidade dos servigos oferecidos, os descontos, assim
como a disponibilidade de atendimento em caso de urgéncia, quando necessario.

d) Depois de enviadas por e-mail ou por meio impresso, as propostas serdo tidas como imutaveis
e acabadas, ndo sendo admitidas quaisquer providéncias posteriores por parte do concorrente
tendentes a sanar falhas ou omissGes na proposta.

e) Selecionado o vencedor, poderdo ser negociados ajustes na proposta original para refinamento
e compatibilizagdo com o projeto.

f) Serdo desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam as
especificagbes do objeto, independentemente do preco que ofertem.

g) Nao serdo consideradas, admitidas ou aceitas propostas que oferecam descontos baseados nas
ofertas das demais participantes, bem como nao se considerara qualquer oferecimento de
vantagem ndo prevista neste Ato convocatdrio.

h) Adotar-se-4 como critério de aceitabilidade de pre¢o o do mercado, desclassificando-se as
propostas cujos excedam, ou seja, manifestamente inexequiveis.

i)  Por preco manifestamente inexequivel deve-se entender aquele que seja simbolico, irrisério ou
de valor zero, incompativel com o mercado.

i) E expressamente vedada a realiza¢cdo de compras e/ou contratacdes nos casos em que se
constatar a utilizagdo de produtos pirateados, contrabandeados, provenientes de fornecedores
que empreguem trabalho infantil ou que realizem qualquer outro ato que possa gerar
desequilibrio comercial e socioeconémico.

DA HABILITAGAO JURIDICA:
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Julgada as propostas, serd analisada a documenta¢do do concorrente vencedor da fase de
julgamento. A auséncia de documentagdo prevista no item 5, alinea “b”, deste ato convocatério eliminaré
o vencedor do certame, passando a ser analisada a documentagdo do concorrente subsequente na ordem
de classificagdo obtida apés a realizacao do item 6 deste ato.

8. HOMOLOGAGAO DO RESULTADO:

Ultrapassada a fase de habilitacdo juridica e sendo indicado um concorrente apto a assinatura do

contrato, serd homologado o resultado da concorréncia, sendo o mesmo divulgado em dominio
publico no site do Instituto Odeon e do Museu de Arte do Rio, em até 05 dias. Apds esta publicagdo, o
vencedor serd convocado para assinatura do contrato. O prazo de recurso sera de 03 dias apos a
publicagdo do Ato.

9. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento serad feita em parcelas fixas e mensais, até o fim da vigéncia do contrato. Sera
necessdrios apresentar notas fiscais e comprovantes de recolhimento de tributos.

10. VIGENCIA DO CONTRATO:

A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, com previsdo de inicio em 01/08/2017

11, CONSIDERACOES GERAIS:

a) A apresentacdo da proposta por parte da empresa significa pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condigbes deste termo e total sujeicdo a legislagdo pertinente e
ao Regulamento de Compras e Contratacdes do INSTITUTO ODEON;

b} A realizagdo do presente processo de compras e contratagdes ndo obriga o INSTITUTO ODEON a
formalizar a compra e/ou a contratagdo de servigos junto ao Proponente vencedor, podendo o
processo ser anulado ou revogado pelo Diretor responsavel ou por pessoa a quem ele delegar
poderes para tanto, sendo dada ciéncia aos interessados;

c) O Proponente declara estar ciente de que manterd os pregos propostos independentemente do
volume de servicos a serem prestados e/ou bens a serem fornecidos, ser inferior ou superior ao
previsto neste ato convocatorio.

d) Cabe a Prestadora do Servigo, garantir todos os direitos trabalhistas dos prestadores de servigos
gue atuarem no Projeto;

e) Todos os procedimentos de seguranca e funcionamento do Museu de Arte do Rio, deverdo ser
cumpridos pela prestadora de servico sob pena de interrupgdo do contrato.

f) A validade da proposta ndo devera ser inferior a 60 (sessenta) dias. Quando nao explicitada na
proposta, sera considerada como sendo 60 (sessenta) dias.

g) Quaisquer davidas podem ser sanadas pela drea de compras do MAR, através do e-mail
compras@museudeartedorio.org.br.

Rio de Janeiro, 20 de Julho de 2017.
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ANEXO |
ESPECIFICACOES OS SERVICOS

0 DETALHAMENTO DO SERVICO POR UNIDADE

Os servigos devem contemplar as rotinas periddicas de manutengdo dos equipamentos, segundo os
itens relacionados abaixo:
Unidade Chiller
Verificagdo de ruidos e vibragbes anormais dos equipamentos;
Avaliagdo de aquecimento anormal em cabos, terminais, conexdes elétricas, motores, bases,
fusiveis, contatoras etc;
Inspe¢do dos instrumentos de seguranga e controle;
- Medicdo dos diferencias de temperatura de entrada e saida dos condensadores e
evaporadores;
Verificagdo de umidade e fluxo de refrigerante do circuito frigorigeno;
Verificacdo do estado de conservagdo dos mangotes;
Verificagdo de vazamento de dgua na rede hidraulica;
Verificagdo dos sistemas de alimentagdo dos tanques de compensagdo;
Avaliagdo do fluxo de dgua do sistema de drenagem;
Avaliagdo de tensdo de alimentagdo e corrente elétrica de motores elétricos;
Avalia¢do da temperatura e umidade relativa de ambientes climatizados;
Verificagdo das lampadas de sinalizagdo;
Avaliacdo do isolamento térmico da rede hidraulica;
Avaliagao do sistema controlador légico programavel;
Verificagdo do isolamento dos dutos de ar;
Preencher folha de leitura e analisar valores;
Verificar nivel de 6leo dos compressores;
Verificar vazamento no equipamento;
Inspecionar centro de controle com medigées;
Conferir controles e conexdes com devido reaperto;
Retirada de impurezas dos componentes de controle;
Conferir nivel de tensdo dos médulos;
Inspecionar as entradas e saidas dos controles;
Checar transdutores de pressao;
Realizar testes de atuagdo do pressostato de alta / baixa;
Inspecionar as contatoras da chave de partida;
Checar a resisténcia dos enrolamentos do motor do compressor;
Limpeza do gabinete da unidade;
Reaperto dos parafusos que compdem o sistema frigorigeno;
Emitir relatério de manutengdo preventiva;
Verificar chaves de fluxos e
Checar ajuste de Setpoit.




Limpeza do condensador;
Limpeza do evaporador.

Unidade Bomba

Aperto das gaxetas;

Inspegao dos circuitos elétricos;

Inspecdo e testes dos componentes de prote¢do;
Reaperto de todos os terminais;

Conferir controles e conexdes com devido reaperto;
Retirada de impurezas dos componentes de controle;
Limpeza externa das bombas;

Emitir relatério de manutengao preventiva;
Limpeza do dreno;

Verificar nivel de dleo;

Inspecionar ruidos e vibragoes;

Verificar fungbes de manual e automatico.

Unidade Fan — Coil / Fancolete

Inspegdo dos circuitos elétricos;

Lavar bandejas e serpentinas;

Limpeza do dreno;

Verificar isolamento térmico e acustico;

Verificar atuagdo das valvulas;

Verificar valvulas solendides e outras motorizadas;
Verificar atuagdo manual e automatica;

Limpeza do filtro Y;

Verificar possivel vazamento;

Inspecdo dos quadros elétricos;

Inspegéo e testes dos componentes de prote¢ao;
Reaperto de todos os terminais;

Inspecdo dos motores elétricos;

Verificagdo dos mancais e rolamentos;
Verificacdo dos ruidos ou vibra¢des anormais;
Verificagdo dos ajustes de comando;

Medicdo de tensdo e corrente dos equipamentos;
Medicdo de pressdes de trabalho dos equipamentos;
Limpeza externa dos equipamentos;

Limpeza dos filtros;

Limpeza de desobstrugdo dos drenos e

Emitir relatorio de manutencgdo preventiva.
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Unidade Ventiladora / Exaustora E Caixa Ventiladora
Inspec¢ao dos circuitos elétricos;
Lubrificagdo dos eixos;
Inspec¢do dos quadros elétricos;
Inspecdo e testes dos componentes de protecdo;
Reaperto de todos os terminais;
Inspe¢do dos motores elétricos;
Verificagdo dos mancais e rolamentos;
Verificagdo dos ruidos ou vibragdes anormais;
Verificagao dos ajustes de comando;
Limpeza ou substituicao dos filtros de ar;
Limpeza externa dos equipamentos;
Medic3o de tensdo e corrente dos equipamentos e
Emitir relatério de manutengdo preventiva.

Unidade Variador De Frequéncia
Verificagdo de inércia de carga na rampa de aceleragdo e desacelerac3o;
Verificagao dos mddulos transmissores;
Verificagdo da tensdo de alimentagao;
Verificagdo das tensdes entre fases;
Verificagdo dos médulos de seguranca;
Verificacdc e reaperto dos cabos € terminais;
Verificagdo de temperatura e ruidos anormais;
Verificagdao dos resistores de frenagem;
Verificagdo das memdrias de auto — diagnose;
Limpeza ou substituicdo dos filtros de ar e
Limpeza do gabinete.

Unidade Quadro Elétrico

Inspeg¢do dos circuitos elétricos;

Verificacdo de atua¢do manual e automatica;
Inspec¢do dos bornes e das conexdes elétricas;
Inspecdo dos barramentos e disjuntores;

Medigdo da voltagem e amperagem;

Verificagdo de ruidos / vibragdes anormais;
Verificagdo das botoeiras e lampadas de sinalizaggo;
Controle dos niveis de temperatura das placas e
Limpeza interna e externa dos quadros elétricos.

ATENDIMENTO CORRETIVO
Quanto a manutengdo corretiva, a resposta do chamado deverd obedecer ao prazo

a)

estabelecido para cada tipo da ocorréncia:
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Ocorréncia Normal — prazo de resposta 06 horas - Quando for observada mudancga na rotina
habitual do servico.
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e Ocorréncia de urgéncia — prazo de resposta 04 horas - Quando houver interrupg¢ao do

funcionamento do servigo.
e Ocorréncia de emergéncia — prazo de 02 horas - Quanto houver interrup¢do ou impacto nas

atividades no Museu.

b) A manutengdo corretiva em caso emergencial deve ser garantida todos os dias da semana,
inclusive aos sabados, domingos e feriados, em qualquer hordrio que a proponente for
acionada.

c) A operacdo dos sistemas sera feita por técnicos indicados pela Proponente, previamente
capacitados e habilitados pela empresa responsavel ou fabricante do equipamento de forma
a garantir a qualidade no servico prestado.

d) A proponente devera disponibilizar um canal de comunicagdo para chamados e contato aos
operadores, técnicos e supervisdo técnica para Administragdao do MAR.

0 FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAS

a) A proponente sera responsavel por disponibilizar materiais consumiveis (limpeza) necessarios
a limpeza e conserva¢do dos equipamentos;

b) A Administragdo do MAR sera responsavel pelo fornecimento das pegas de reposicao, cabendo
a proponente sua substituicdo sem 6nus para Administragao do MAR;

c) A Administracdo do MAR podera fazer prévio orcamento de pegas necessarias a reposi¢ao,
sendo facultada a proponente a aquisi¢do.

O RELACAO DE EQUIPAMENTOS POR AREA

AREA PALACETE D.JOAO
PLANILHA DE EQUIPAMENTOS
ITEM | unID. | QUANT.
1 DESCRICAO
01.01 Unidadg condicionadora do tipo “fan coil”, tamanho 10 TR, 8 filas com bateria de G 16
reaquecimento 18 Kw.
01.02 | Fancoliete aparente horizontal cap. nom. 2 TR Cj 1
01.03 | Bateria de filtros planos modulados, classe G4 com 4 elementos 610x610 mm. ¢j 1
01.04 | Ventilador centrifugo de dupla aspiragio vazdo 900 m3/h, P.est 25 mmCA, motor 0,5CV. Cj 2
01.05 | Ventilador centrifugo de dupla aspiragdo vazdo 800 m3/h, P.est 25 mmCA, motor 0,5CV. Cj 2
01.06 | Unidade condicionadora do tipo "fan coil", tamanho 05 TR, 8 filas. Cj 1
01.07 | Ventilador centrifugo de dupla aspiracdo vazio 40.000 m3/h, P.est 25 mmCA, motor 0,5 CV. Cj 1
2 ELETRICA
02.01 | Quadro elétrico. cj 19
02.02 | Quadro elétrico automagdo. Cj 3
3 CONTROLES
03.01 | Viélvula esfera motorizada de duas vias de agdo proporcional diam 1". pc 16
03.02 | Valvula esfera motorizada de duas vias de acdo proporcional diam 1/2". p¢
03.03 | Atuador para damper motorizado 60x30 cm. p¢ 8
03.04 | Sensor/controlador de temperatura de ambiente. s]9 16
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03.05 | Sensor/controlador de umidade de ambiente. olo 16
03.06 | Termostato de ambiente "on-off".
03.07 | Variadores de frequéncia. cj 16
AREA ESCOLA DO OLHAR
PLANILHA DE EQUIPAMENTOS
ITEM | UNID. | QUANT.
1 DESCRICAO
01.01 | Condicionadora do tipo "fan coil", tamanho 5 TR, 8 filas, cédigo FC-5P-01/02. Cj 1
01.02 [ Condicionadora tipo"fancollete" de embutir, para duto com 4 filas, capacidade nominal 3TR. Cj 2
01.03 | Condicionadora tipo"fancollete" de embutir, para duto com 4 filas, capacidade nominal 2TR. Cj 2
01.04 Ventilador cerlltrl'fugo de dupla aspiragdo vazdo, "limit load”, 11.810 m3/h, P.est 30 mmCA, G 60
motor 3 CV, cédigo VC-TE-01/02.
01.05 V?n'tilador centrifugo de dupla aspiragdo vazdo 11.720 m3/h, P.est 30 mmCA, motor 4 CV, . 2
coédigo VAE-6P-01.
01.06 | Condicionadora tipo"fancollete" de embutir, para duto com 4 filas, capacidade nominal 2TR. Cj 2
01.07 Ventilador cerlmtr.ifugo de dupla aspira¢do vazdo, "limit load", 11.810 m3/h, P.est 30 mmCaA, . 60
motor 3 CV, cédigo VC-TE-01/02.
01.08 | Ventilador dupla aspiracdo vazdo 11.720 m3/h, 30 mmCA, 4 CV, VAE-6P-01. Cj 2
2 ELETRICA
02.01 | Quadro elétrico unidades resfriadoras e bombas. Cj
02.02 | Quadro elétrico para fan coils. cj
02.03 | Quadro elétrico ventiladores e exaustores. Cj
3 CONTROLES
03.01 | Valvula esfera motorizada de duas vias de acdo proporcional diam 3/4". pc 60
03.02 | Valvula esfera motorizada de duas vias de a¢3o proporcional diam 1". pS 4
03.03 | Sensor/controlador de temperatura de ambiente. pS 65
03.04 | Sensor/controlador de temperatura e umidade de ambiente. p¢ 5
03.05 | Variadores de frequéncia. Cj
03.06 | Quadro Elétrico de automacgio. Cj 3
CENTRAL DE AGUA GELADA
PLANILHA DE EQUIPAMENTOS
ITEM | unID. | QUANT.
1 DESCRICAO
01.01 | Chiller condensag¢do a ar, capacidade nominal 150 TR, cédigo URL-01/02/03. < 3
01.02 Bomba 83 m3/h, AM. T. 10 mCA, 5 CV, 4 p6los, cédigo BAGP-01/02/03/04. Cj 4
01.03 Idem 83 m3/h, A.M. T. 30 mCA, 20 CV, 2 pdlos, cédigo BAGS-01/02/03/04. Cj 4
01.04 | Tanque de expansdo 1000 Its. Cj 1
2 ELETRICA
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02.01 | Quadro elétrico unidades resfriadoras e bombas. | Cj | 1
3 CONTROLES
03.01 | Vélvula esfera motorizada de duas vias de acdo "on-off" diam 4". pc 3
03.02 | Transmissor de temperatura de po¢o. pe 5
03.03 | Transmissor de pressao diferencial. p¢ 4
03.04 | Transmissor de fluxo de agua. pe 2
03.05 | Variadores de frequéncia. p¢ 4
03.06 | Sistema de automacgao. Cj 4
4 DESCRICAO
04.01 Unidade condicionadora do tipo "fan coil", tamanho 5 TR, 8 filas, com bateria de reaquecimento 6 1
de 6 Kw.
04.02 Unidade condicionadora do tipo "fan coil", tamanho 4 TR, 8 filas, com bateria de reaguecimento . 1
de 6 Kw.
04.03 Unidade condicionadora do tipo "fan coil", tamanho 3 TR, 8 filas, com bateria de reaquecimento g )
de 4 Kw.
04.04 Unidade condicionadora do tipo "fan coil", tamanho 2 TR, 8 filas, com bateria de reaquecimento 6 1
de 2 Kw.
04.05 | Fancollete aparente horizontal cap. nom. 2 TR. Cj 2
04.06 | Fancollete aparente horizontal cap. nom. 1,5 TR. cj 2
04.07 | Gabinete de ventilagio 840 m3/h, P.est 20 mmCA, motor 0,5 CV. Cj 2
04.08 | Renovador de ar Westaflex mod. Ventokit 150 {ou similar). ci 1
04.09 | Renovador de ar Westaflex mod. Ventokit 80 (ou similar). Cj 2
5 ELETRICA
05.01 { Quadro elétrico. Cj 8
05.02 | Quadro elétrico automacao. cj
6 CONTROLES
06.01 | Valvula esfera motorizada de duas vias de a¢3o proporcional diam 3/4". ps 5
06.02 | Valvula esfera motorizada de duas vias de agdo "on-off" diam. 3/4". pS 3
06.03 | Sensor/controlador de temperatura de ambiente. pc 5
06.04 | Sensor/controlador de temperatura e umidade de ambiente. p¢ 5
06.05 | Variadores de poténcia. ¢j 5
7 RESERVA TECNICA
07.01 | Quadro elétrico. Cj 4
07.02 | Quadro Elétrico de automacdo Gerenciador. Cj

10




